
Jag har mätt trycket i alla kranar i koloniområdet några tidiga mornar och det ser inte ut att finnas 
någon läcka (av betydelse den 15 maj 2022). När folk vaknat varierar trycket för mycket för att 
kunna mäta små tryckskillnader mellan kranarna. Trycket är olika i kranarna även utan störningar, 
det beror på att kranarna sitter på olika höjd. Trycket är lägre i högt placerade kranar. 
Om en kran öppnas så sjunker trycket momentant med ca 1000 mbar. Någonstans finns det en 
tryckregulator. Efter att en kran öppnats och stängts studsar det tryckvågor under någon eller några 
minuter. 

Jag har även försökt ta reda på var vattenledningarna är nedgrävda genom att se tryckfall i 
närliggande kranar när en kran öppnas. Det visade sig vara omöjligt på vissa ställen. 
Jag har testat att koppla ihop två kranar med en lång slang och en flödesmätare, det kan vara en 
metod för att verifiera en misstänkt läcka mellan kranarna. Det finns även en kommunal 
flödesmätare för området. Om ingen vattnar borde flödesmätaren visa nollflöde, annars finns det en 
läcka. 


